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原則事項 

 

１ この指針は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則、消防庁長官告示、通知通

達及び質疑応答によるほか、解釈基準、運用方法に関する細則を定めるものであ

ること。 

 

２ その他この指針の内容によらない事案が出た場合は、消防本部予防課と協議し、

判定等を行うものであること。 

 

３ この指針中の略称は、次のとおりとする。 

消防法（昭和 23年法律第 186号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法 

消防法施行令（昭和 36年政令第 37号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施行令 

消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施行規則 

危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・危令 

危険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号） ・・・・・・・・・・・・・・・・危規 

多治見市火災予防条例（昭和 48年条例第 28号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・条例 

多治見市火災予防条例施行規則（昭和 55年規則第 12号）・・・・・・・・・・・・・条例施行規則 

多治見市消防法施行細則（平成 15年規則第 77号）・・・・・・・・・・・・・・・・・法施行細則 
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